SCHEMA ULOZENI PLYNOVODNIHO POTRUBI
plynovodni pifpojka
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TEREN

P[SKOVY OBSYP
TL/.=300mm
VYSTRAZNA FOLIE

PISKOVE LOZE
TL.=100mm

STANICENI (m) A

MATERIAL, PROFIL IPE d32x3,0mm

0,1%

TABULKA PRIPOJEK

pozemek &. délka prFipojky

1,2 95 m

3 8,8 m

4 8,5 m

5-7, 15,16 90 m
8-10 10,7 m
1-14 3,7 m

17 8,4 m

_—

Velikost a roztec plynomeéru:

0 -6 m*/hod G4, razted 100 mm
pouze sporak
0 -6 m*/hod G4, rozted 250 mm
ostatni
G 6 - 10 m*/hod G6, rozted 250 mm

10 - 25 m*/heod

Gle, rozted 280 mm

25 - 40 m*/hod

G25, roztec 335 mm

40 a vice m*/hod

uvedeno v 0P, nebo Techn,
podminkach pfipojeni
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